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Name Datum

Kundenzeichnung Nr.: 

Benennung
Name

Kunde

GTC I EC 191212

Erstelldatum 

Blatt

MaßstabWerkstoff

Pos. von Gruppe Teile

gezeichnet/signet mli 28.01.2020

MONAUX intern

L2 N PE

8
N PEL

Magnetventil
(OPTIONAL)

230V / 50Hz

PEL2 N
AUXILIAR

8

zum Steuerteil (CONTROL)
Adresse 1-9

1514 543 13111

Technische Änderungen vorbehalten

bauseitig

Erdung, Nullung oder
Schutzschaltung nach
den Vorschriften des
VDE und des zuständ.
EVU ausführen.

 Anschlußbox

Platine EC

PENL

F 16 AT

CONTROL

3

230V/ 50Hz

Raumtemp. Sensor eingebaut 

32122

imp.

+10 V

0 V

Y PWM

Fr 21.09.2018
07:52

Heizstufe
0 / 0

Automatik
Hand

Raum Temp
10°C

Lüfter Stufe
0 / 0

Schaltuhr
aus




