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Anschlusskabel
(20 m) mit
RJ-45 Stecker
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Ventilatoren

blau/blue

gelb/yellow

weiss/white

rot/red
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Stufe 2
Stufe 3 = Stufe 1 + Stufe 2

Stufe 1

K3 K2

 Anschlussbox

230V/ 50Hz
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3~400V/ 50Hz
4

K0

q

bauseitig

Erdung, Nullung oder
Schutzschaltung nach
den Vorschriften des
VDE und des zuständ.
EVU ausführen.
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Temperatursensor

3
1

4
2

optional

optional

Platine EC

NL2 PE

PENL2

intern

230V / 50Hz

S 45°

Y 0-10 V

0 V

+10 V

imp.

AutoTA             20°C

AKS
15°C 
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ELEKTROWÄRMETAUSCHER

* TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN


